IT1

9118|318

ATTESTATO DI PRESTAZIONE ENERGETICA

E.8 edifici adibiti ad attivita industriali ed artigianali e assimilabilj

Validita

Codice Certificato

2013-10008/G479/0/23/236/16a 10 anni
Riferimenti catastali FOGLIO N. 23, PARTICELLA N. 236, SUBALTERNO N. 16 A
Indirizzo edificio Via delle Esposizioni n. 33 - 61122 Pesaro (PU)
@ova costruzione D ‘ Passaggio di proprieta D E;i?:gggzmne D Locazione D \l?;?gnrlgfiiaenergetica IZI
Proprieta CAMERA DI COMMERCIO DI PESARO E URBINO
Indirizzo CORSO XI SETTEMBRE N. 116 - 61121 PESARO (PU)

E-mail ‘ Telefono ’

L ™ PRESTAZIONE ENERGETICA
o 33

RAGGIUNGIBILE

13,5 kWih/m*-anno

19.7,

9 >28.2 \

PRESTAZIONE

ENERGETICA GLOBALE
19.3 kWh/m®-anno

PRESTAZIONE
RISCALDAMENTO - = e—p oo BT
3.
PRESTAZIONE 193 iieranne PRESTAZIONE
RAFFRESCAMENTO ACQUA CALDA
... KWh/m?®-anno

0.0 kWh/m®-anno

EMISSIONI DI cO2
3.9 kg/m*anno

4. QUALITA' INVOLUGRO marrrescamenrs)

5, Metqdblogie'di‘cal.c_:‘olgifaddt.t_éte o

: UNITS 11300 - Réccomandazione CTI 14 del Febbraio 2013 j




6. RACCOMANDAZIONI

Prestazrone EnergetlcaIClasse Tempo di ‘

Interventi a valle del singolo intervento ritorno (anno
ISOLAMENTO CONTROSOFFITTO ‘ 18500 6
| ]
PRESTAZIONE ENERGETICA RAGGIUNGIBILE ’ 13,5 kWh/meanno , 6 (<10 anm

7. CLASSIFICAZIONE ENERGETICA GLOBALE DELL'EDIFIGIO.
SERVIZI ENERGETIC|

INCLUSI NELLA
CLASSIFICAZIONE

Acqua calda
i |

. llluminazi
sanitaria Finazone D

Riferimento legislativo
11.3 kWh/m?anno

8.4 ILLUMINAZIONE

Indice energia primaria

Indice energia primaria

(EPe) EPil|
Indice energia limite o Indice en. primaria limite
di legge (involucro) 10.0 dilegge

Indice involucro

(EPe,invol) 280

Rendimento impianto -Fonti rinnovapjji

Fonti rinnovabili




Costruttore DITTA STACCHIOTTI DI ROMA
=i S
Indirizzo Telefono/e-mail
e i ] i

Direttoreli lavorj SCONOSCIUTO

Indirizzo Telefono/e-mail

. 14,SOGGETTOCERTIFICATORE = = = ..

Ente/Organismo pubblico D Tecnico abilitato [Z[ Energy Manager D ] Organismo / Societa

nome e cognome/ Gabriele Giglioni/lngegnere

Denominazione
B ] . 0722 350126
Indirizzo Via Pellipario n. 45 - Urbino Telefono/e-mail gigoni@alice.it
Titolo Ingegnere

Ordine/lscrizione Ordine degli ingegneri di Pesaro e Urbino / 739

consapevole delle responsabilita assunte in relazione ai contenuti del presente Attestato di
Dichiarazione di Certificazione Energetica ai sensi degli Artt. 359 e 481 del codice penale DICHIARO di poter
L svolgere con indipendenza ed imparzialita di giudizio, I'attivita di Soggetti Certificatore pefit.
indipendenza sistema Edificio/lmpianto di cui al p.to 1 "informazioni generali” in quanto estraneo alle attivita
elencate al punto 2 comma 3 All. Il del D.Lgs n°115 del 30 Maggio 2008 Vi DA

[

Informazioni

aggiuntive

5. SOPRALLUOGHI

R ey ST

embre 2013

i EHNE R R R

1) Sopralluogo effettuato il 16 sett

~ 16.DATIIN INGRESSO

Rilievo sull'edificio |

Progetto energetico |

Provenienza e responsabilita

Denominazione STIMA10-TFM ver. 8.0.04 Produttore Watts Industries Italia srl

Dichiarazione di rispondenza e garanzia di scostamento massimo dei risultati conseguiti inferiore al +/- 5% rispetto
ai valori della metodologia di calcolo di riferimento nazionale (UNI TS 11300)

Software conforme alle norme UNI TS 11300 parte 1 e 2 ai sensi del D.Lgs n°115 All.3 - Certificato CTI n°007
Software conforme alle norme UNI TS 11300-4: 2012 ai sensi del D.Lgs n°115 AlL3 - Certificato CTI n°036

Implementazione della Raccomandazione CTI 14/2013 per i servizi energetici inclusi nelJlg;e(r/éé'é'ﬁgfazio\n\e

Data emissione ..23.settembre.2013




9NOTE

Tipologia edilizia

CAPANNONE INDUSTRIALE

Tipologia costruttiva

STRUTTURA PORTANTE IN PILASTRI E TRAVI IN ACCIA|f2

Anno di costruzione

1960 appartamenti

Numero di

1

Volume lordo

riscaldato V(m?) 101760.00 Superficie utile m* | 12900.00
dispree ) | 30049.00 Zona climatica/ GG | D /2083

Rapporto S/V

Destinazione d'uso

Anno di installazione 2000 Tipologia ROOFTOP A POMPA DI CALORE

Riscaldamento
Potenza nominale (kW) | 1377.6 Combustibile | Energia elettrica
Anno di installazione Tipologia

Acqua calda sanitaria

Potenza nominale (kW) | 0.0 Combustibile
Anno di installazione Tipologia

Raffrescamento y
Potenza nominale (kW) Combustibile
Anno di installazione -

llluminazione Tipologia -
Potenza nominale (kW) | -
. . Anno di installazione )

Fonti rinnovabili Energia annua Tipologia

prodotta (KWhe/kWhy)

Progettistali architettonico

SCONOSCIUTO

Indirizzo

Telefono/e-mail

Progettistali impianti

SCONOSCIUTO

Indirizzo

Telefono/e-mail




RE@]OHE Servizio Infrastrutture Trasporti Energia
MARGHE (1)

PF Efficienza Energetica e Fonti Rinnovabili

RICEVUTA AVVENUTA TRASMISSIONE 2013-10008

Il certificatore: GIGLIONI GABRIELE

iscritto all' albo / collegio: INGEGNERI

numero di iscrizione: 739

Sezione albo / collegio:  PESARO E URBINO

ha trasmesso alla Regione Marche con protocollo
n.

0627729]23/09/2013]R_MARCHE|GRM]EFN]A[440.1 10.10/2013/EFN/8
l'attestato di prestazione energetica dell'immobile sito

nel Comune: Pesaro

indirizzo:  Via delle esposizioni n. 33

Provincia: PS -CAP 61122

avente i seguenti dati catastal :

Sezione: 0 Foglio: 23 Particella 236 Sub 16a

con classe energetica:

E

Al sensi dell'art.15, comma 1 del D.Lgs. 192/2005 come modificato dall'art.12 del

D.L. 63/2013, il presente ATTESTATO DI PRESTAZIONE ENERGETICA & reso,
dal sottoscritto, in forma di dichiarazione sostitutiva di atto notorio ai sensj
dell'art.47 del D.P.R. 445/2000.

Si allega copia fotostatica del documento di identit

s

FELE AN

NN N
rd r'\l‘\.(' Sn

\

“Ermasdel techicoy,
o~ % /‘\‘}r‘:?/ [o
Yo/ AR B \D
4 & 5




D . | L3838 I‘

,; |
ATTESTATO DI PRESTAZIONE ENERGETICA :
E.8 edifici adibiti ad attivita industriali ed artigianali assimilabili ‘

Riferimenti catastalj FOGLIO N. 23, PARTICELLA N. 236, SUBALTERNO 16 B
Indirizzo edificio Via Delle Esposizionj n, 3361122 PESARO (PU)
Riqualificazi Di i ti

CAMERA DJ COMMERCIO D] PESAROE URBINO
m CORSO X| SETTEMBRE N. 116 - 61121 PESARO (PU)
R B

Codice Certificato 2013-10011/G479/0/23/236/16b

PRESTAZIONE EMERZETICA
RAGGIUNGIBILE
15,4 kWn/m® anno

PRESTAZIONE

ENERGETICA GLOBALE
23.1 kWh/m?-anno

PRESTAZIONE
RISCALDAMENTO
3,
PRESTAZIONE 23.1 KWh/m*anno PRESTAZIONE
RAFFRESCAMENTO ACQUA CALDA
... KWh/m?-anno 0.0 kWh/m3-anno

EMISSIONI DI CO2 I
4.6 kg/m?-anno _ ; . N D
) ‘ 80 S0 100 110 120 139 145

;QUALITAi.INVOLUCRO:(RA?FRESCW@% < ]

Metodologie di calcolo adottate - - TSI, Raccomandazione CTI 14 del Febbrajo 2




. 6.RACCOMANDAZIONI == So
Prestazione Energetica/Classe
a valle del singolo intervento
ISOLAMENTO CONTROSOFFITTO ! 15,4/E

Hl
J'
|

Tempo di
ritorno (anno

Interventi

E?ES'TAZIONE ENERGETICA RAGGIUNGIBILE ' 15,4 kWh/m?anno ’ 6 (<10 anni) ’

__7- CLASSIFICAZIONE ENERGE
SERVIZI ENERGETIC]
INCLUSI NELLA
CLASSIFICAZIONE

A GLOEALE DELL'EDIFICIO
D llluminazione D

Acqua calda
sanitaria

Riscaldamento IZI Raffrescamento D

Riferimento legislativo
12.0 kWh/m?anno

< 12.01

@ E > < 15.02
SR

8.3 ACQUA CALDA
¥ SANFLARIA 8.4 ILLUMINAZIONE

Seciing

Indice energia primaria Indice energia primaria Indice energia primaria
EPe (EPi) 23.06 | 1ndice energia primaria o |(EPl

Indice energia limite Indice en. primaria limite (EPacs) ' Indice en. primaria limite
di legge (involucro 10.00 di legge (d.lgs 192/05 10.81 di legge

| Indice involucro Indice involucro
| EPe,invol 128 | EPijnvol e

) - Rendimento medio . . .- "
- | Rendimento impianto . 0.510 | Fonti rinnovabili Fonti rinnovabii
| Fonti rinnovabili - Fonti rinnovabil




Tipologia edilizia

Tipologia costruttiva STRUTTURA PORTANTE IN PILAST Pl ;
. . Numero dj ey
Volume lord
e ) 12710.78 Superficie utle m* | 1666 00
Superfici N
dispe %%ent(‘;'g - m Zona climatica /GG | D /2083
Rapporto S7v m Destinazione d'uso m

Anno di installazione 2000

S
PSP R
[ PR
ST R——

- Potenza nominale (kW)

Riscaldamento

Acqua calda sanitaria

Raffrescamenio

Anno di installazione

llluminazione

Anno di installazione

Energia annua
prodotta (kWhe/kWhi)

Fonti rinnovabilj

-
Potenza nominale (kW) ’

|

|

L

DB () N
Progettistali architettonico SCONOSCIUTO
Indirizzo
Progettistali impianti SCONOSCIUTO
Indirizzo

R




PR

’ Telefono/e-mail I

’ Telefono/e-mail ’

bblico D ’ Tecnico abilitato IZI Energy Manager D ’ Organismo / Societa

nome e cognome/ Gabriele Giglioni/lngegnere

Denominazione

0722 350126

Via Pellipario n. 45 - Urbino ’ Telefono/e-mail giglioni@alice.it

Ingegnere

Ordine/lscrizione Ordine degli ingegneri di Pesaro e Urbino / 739

consapevole delle responsabilita assunte in relazione ai contenuti del presente Attestato di
Certificazione Energetica ai sensi degli Artt. 359 e 481 del codice penale DICHIARO di poter
svolgere con indipendenza ed imparzialita di giudizio, I'attivita di Soggetti Certificatore per il
sistema Edificio/lmpianto di cuj al p.to 1 “informazioni generali” in quanto estraneo alle attjvita
elencate al punto 2 comma 3 All. ]| del D.Lgs n°115 del 30 Maggio 2008

Dichiarazione di

indipendenza

Informazioni

aggiuntive

Rilievo sull'edificio

Provenienza e responsabilita

Denominazione STIMA10-TFM ver. 8.0.04 Produttore Watts Industries Italia sri

| Dichiarazione di rispondenza e garanzia di scostamento massimo dei risultati conseguiti inferiore al +/- 5% rispetto
ai valori della metodologia di calcolo di riferimento nazionale (UNI TS 11300) .

Software conforme alle norme UNI TS 11300 parte 1 e 2 ai sensi del D.Lgs n°115 All.3 - Certificato CTI n°007
Software conforme alle norme UNI TS 11300-4: 2012:ai sensi del D.Lgs n°115 All.3 - Certificato CTI n°036
Implementazione della Raccomandazione CTJ 14/2013 per ilservizi e}-\ergetici inclusi nella classificazione

Data emissione ..23.settemhre.2013




Servizio Infrastrutture Trasporti Energia

tEGIONE
Mﬁﬂﬁiﬁ ! ) PFEfficienza Energetica e Fonti Rinnovabili

RICEVUTA AVVENUTA TRASMISSIONE 2013-10011

Il certificatore: GIGLIONI GABRIELE
iscritto all' albo / collegio: INGEGNERI
numero di iscrizione: 739
Sezione albo / collegio:  PESARO E URBINO

ha trasmesso alla Regione Marche con protocolio
n.

0627757]23/09/2013]R_MARCHE]GRM]EFN]A|440.1 10.10/2013/EFN/8
I'attestato di prestazione energetica dell'immobile sito

nel Comune: Pesaro
indirizzo:  Via delle Esposizionin. 33

Provincia: Ps -CAP 61122

avente i seguenti dati catastalj :

Sezione: 0 Foglio: 23 Particella” 236 Sub 16b

con classe energetica: F

Ai sensi dell'art.15, comma 1 del D.Lgs. 192/2005 come modificato dall'art.12 del
D.L. 63/2013, il presente ATTESTATO DI PRESTAZIONE ENERGETICA & reso,
dal sottoscritto, in forma di dichiarazione sostitutiva di atto notorio ai sens;j

dell'art.47 del D.P.R. 445/2000.
Si allega copia fotostatica del documento di identita.




REGIONE
MARCHE (04

Nuova costruzione

Destinazione d'uso Oggetto dell'attestato

D Residenziale D Intero Edificio Passaggio di proprieta

0
O]
@ Non residenziale @ Unita immobiliare g Locazione
O
0

Classificazione D.P.R. 412/93: Ristrutturazione importante

Gruppo di unita immobiliare . . , - .
E.5 Edifici adibiti ad attivita commerciali D PP Riqualificazione energetica
e assimilabili: quali negozi, magazzini di o s e w
vendita allingrosso o al minuto, Numero di unita immobiliari di cui

supermercati, esposizioni & composto I'edificio: 1

Altro:

Dati identificativi

Regione: Marche Zona Climatica: D

Comune: Pesaro Anno di costruzione: 2008

Indirizzo: CORRIDOIO K - VIA DELLE ESPOSIZIONI Superficie utile riscaldata (m?): 560.53
S.N.C.

Piano: TERRA Superficie utile raffrescata (m?): 0
Interno: Volume lordo riscaldato (m?): 2205.41
I Coordinate GIS: 43.9020121607607 - Volume lordo raffrescato (m?): 0

12.8454746061516

Comune catastale G479 ISezione |G479 IFoglio l 2 lParticeIlaI 236

3
Subaltemi da I la | -da I Ia I -da I Ia -da | |a l

Altri Subalterni |16

Servizi energetici presenti

g Climatizzazione invernale D Ventilazione meccanica @ llluminazione
D Climatizzazione estiva [:] Prod. acqua calda sanitaria D Trasporto di persone cose

nonché la prestazione energetica del fabbricato, al netto del rendimento degli impianti presenti

Prestazione energetica del Prestazione energetica Globale Riferimenii
fabbricato Gli immobili simili
avrebbero in media la
. seguente
INVERNO ESTATE + Piu efficlente e classificazione:
B> 3 CLASSE

Se nuovi:

ENERGETICA

D

EPgl,nren
476.76

|
i
i
i
i i
|
i
|

| kWh/m?anno |,




REGIONE
MARCHE

E IDE

GODIG

NTIEIC

 ATTESTATO |

ENERGETICA DEG I

ONE ENERGETICA DEGLI IMPIANTI = CONSUMI STIMATI

La sezione nporta Ilndlce di prestazione energetica nnnovablle enon nnnovablle nonche una stlma dell'energia consumata annualmente
dallimmobile secondo un uso standard.

Prestazioni energetiche degli impianti e stima dei consumi di energia

FONTI ENERGETIGHE UTILIZZATE

Quantitaanntia consumata
in usoistanddr
{specificare unita diimistira)

Indicidiiprestazione enerdgetica
globaliied emissioni

g Energia elettrica d rete 16859 kW Indice della prestazione
@ Gas naturale 23619 Nm? energetica non rinnovabile
EPgl,nren
GPL
2
Carbone kWh/m? anno
476.76

Gasolio e Olio combustibile

Biomasse solide

Indice della prestazione

Biomasse liquide

energetica rinnovabile
EPgl,ren

Biomasse gassose

kWh/m2 anno

Solare fotovoltaico

Solare termico

14.14

Eolico

Emissioni di CO,

Teleriscaldamento

Kg/m? anno

Teleraffrescamento

91.43

Altro (specificare)

- RACCOMANBAZIONI
La sezione riporta gli interventi raccomandati e la stima dei risultati conseguibili, con il singolo intervento o con la realizzazione dell'insieme
di essi, esprimendo una valutazione di massima del potenziale di miglioramento dell'edificio o immobile oggetto dell'attestato di prestazione

energetica.

RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA E RISTRUTTURAZIONE IMPORTANTE

INTERVENTIRACCOMANDATI E RISULTATI CONSEGUIBILI

TIPO DI INTERVENTO

Comporta una
Ristrutturazion

Tempo di ritorno
dell'investimento

raggiungibile con l'intervento

CLASSE
ENERGETICA
raggiungibile se si
realizzano tutti gli

Classe energetica

Codi
ocee RACCOMANDATO & Imporiante gl e e EIie e interventi
raccomandati
Ren6 | Installazione impianto solare fotovoltaico No 16 D (458.76 kWh/m? anno)
D
458.76

kWh/m2 anno
f"""""‘“‘\

.,

\NG




REGIONE
MARCHE 'S

' ALTRIDATI ENERGETICI GENERALI

Vettore energetico: Energia elettrica

Energia esportata 0 kWh/anno

o e e
V - Volume riscaldato 2205.41 m?
S - Superficie disperdente 1230.5 m?
Rapporto S/V 0.5579
EPH,nd 306.41 kWh/m? anno
Asol,est /Asup utile 0.1266 ==
YiE 1.1638 W/m? K

DATIDIDETTAGLIO DEGLIIMPIANTI [ |

073nH| - 418.1

Climatizzazione
invernale IMPIANTO SIMULATO

Climatizzazione
estiva

Produzione Acqua
calda sanitaria

Impianti Combinati

Produzione da Fonti
Rinnovabili

Ventilazione
Meccanica

[Nluminazione 1 - Lampade fluorescenti 2000 Energia gfétrica da 35 14.14 | 58.65

Trasporto di Persone
o Cose




REGIONE
MARCHE

La sezione riporta informazioni sulle opportunita, anche in termini di strumenti di sostegno nazionali o locali, legate all'esecuzione di
diagnosi energetiche e interventi di riqualificazione energetica, comprese le ristrutturazioni importanti.

D Ente / Organismo pubblico @ Tecnico abilitato [:’ Organismo/Societa

GIGLIONI GABRIELE
VIA PELLIPARIO, 45, URBINO (PU)

Nome e Cognome

Indirizzo

E-mail giglioni@alice.it
Telefono 3336029219
Titolo INGEGNERE

PESARO E URBINO /739

Ordine/Iscrizione
Dichiarazione d| indipendenza Il sottoscritto certificatore GIGLION! GABRIELE , consapevole delle responsabilita assunte ai sensi degli
artt.359 e 481 del Codice Penale ed ai sensi dell'art.3 del DPR 16 aprile 2013, n. 75, al fine di poter svolgere
con indipendenza ed imparzialita di giudizio I'atlivita di Soggelto Certificatore per il sistema edificio/impianto
DICHIARA l'assenza di conflitlo di interessi, tra I'allro espressa attraverso il non coinvolgimento diretlo o
indiretto con i produttori dei materiali e dei componenti in esso incorporali, nonché rispetto ai vantaggi che
possano derivarne al richiedente, e di non essere ne' coniuge, ne' parente fino al quarto grado del proprietario,

ai sensi del comma b), art. 3 del DPR 16 aprile 2013, n. 75

Informazioni aggiuntive

TIDIINGRESSO

Sl

E' stato eseguito almeno un sopralluogo/rilievo sull'edificio obbligatorio per la redazione del presente APE?

Il software utilizzato risponde ai requisiti di rispondenza e garanzia di scostamento massimo dei risultati conseguiti Si
rispetto ai valori ottenuti per mezzo dello strumento di riferimento nazionale?

Ai fini della redazione del presente attestato & stato utilizzato un software che impieghi un metodo di calcolo NO
semplificato?

Il presente attestato & reso, dal sottoscritto, in forma di dichiarazione sostitutiva di atto notorio ai sensi dell'articolo 47 del D.P.R.445/2000
e dell'articolo 15, comma 1 del D.Lgs 192/2005 cosi come modificato dall'articolo 12 del D.L 63/2013

Firma e timbro del tecnico o firma digitale P Y T Vi

Data di emissione: 28/07/2016

DA ORI




MARCHE

REGIONE

Il presente documento attesta la prestazione e la classe energetica dell'edificio o dell'unita immobiliare, ovvero la quantita di energia
necessaria ad assicurare il comfort attraverso i diversi servizi erogati dai sistemi tecnici presenti, in condizioni convenzionali d'uso. Al fine di
individuare le potenzialita di miglioramento della prestazione energetica, I'attestato riporta informazioni specifiche sulle prestazioni
energetiche del fabbricato e degli impianti. Viene altresi indicata la classe energetica piti elevata raggiungibile in caso di realizzazione delle
misure migliorative consigliate, cosi come descritte nella sezione “raccomandazioni” (pag.2).

PRIMA PAGINA

Informazioni generali: tra le informazioni generali & riportata la motivazione alla base della redazione dell’APE. Nell'ambito del periodo di
validita, cio non preclude I'uso dell’APE stesso per i fini di legge, anche se differenti da quelli ivi indicati.

Prestazione energetica globale (EPgl,nren) : fabbisogno annuale di energia primaria non rinnovabile relativa a tutti i servizi erogati dai
sistemi tecnici presenti, in base al quale & identificata la classe di prestazione dell'edificio in una scala da A4 (edificio piu efficiente) a G
(edificio meno efficiente).

Prestazione energetica del fabbricato: indice qualitativo del fabbisogno di energia necessario per il soddisfacimento del confort interno,
indipendente dalla tipologia e dal rendimento degli impianti presenti. Tale indice da un'indicazione di come I'edificio, d'estate e d'inverno,
isola termicamente gli ambienti intemi rispetto all'ambiente esterno. La scala di valutazione qualitativa utilizzata osserva il seguente criterio:

QUALITA’ ALTA QUALITA’ MEDIA QUALITA' BASSA

| valori di soglia per la definizione del livello di qualita, suddivisi per tipo di indicatore, sono riportati nelle Linee guida per I'attestazione
energetica degli edifici di cui al decreto previsto dall'articolo 6, comma 12 del d.lgs. 192/2005.

Edificio a energia quasi zero: edificio ad altissima prestazione energetica, calcolata conformemente alle disposizioni del decreto
legislativo 19 agosto 2005, n. 192 e del decreto ministeriale sui requisiti minimi previsto dall'articolo 4, comma 1 del d.lgs. 192/2005. Il
fabbisogno energetico molto basso o quasi nullo & coperto in misura significativa da energia da fonti rinnovabili, pro-dotta all'interno del
confine del sistema (in situ). Una spunta sull'apposito spazio adiacente alla scala di classificazione indica I'appartenenza dell'edificio
oggetto dell’APE a questa categoria.

Riferimenti: raffronto con l'indice di prestazione globale non rinnovabile di un edificio simile ma dotato dei requisiti minimi degli edifici
nuovi, nonché con la media degli indici di prestazione degli edifici esistenti simili, ovvero contraddistinti da stessa tipologia d’uso, tipologia

costruttiva, zona climatica, dimensioni ed esposizione di quello oggetto dell’attestato.

SECONDA PAGINA
Prestazioni energetiche degli impianti e consumi stimati: la sezione riporta I'indice di prestazione energetica rinnovabile e non rinnovabile

dell'immobile oggetto di attestazione. Tali indici informano sulla percentuale di energia rinnovabile utilizzata dall'immobile rispetto al totale.
La sezione riporta infine una stima del quantitativo di energia consumata annualmente dall'immobile secondo un uso standard, suddivisi

per tipologia di fonte energetica utilizzata.
Raccomandazioni: di seguito si riporta la tabella che classifica le tipologie di intervento raccomandate per la riqualificazione e-nergetica e la

ristrutturazione importante.

RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA E RISTRUTTURAZIONE IMPORTANTE EDIFICIO / UNITA' IMMOBILIARE - Tabella dei Codici

Codice TIPO DI INTERVENTO
Ren1 FABBRICATO - INVOLUCRO OPACO
Ren2 FABBRICATO - INVOLUCRO TRASPARENTE
Ren3 IMPIANTO CLIMATIZZAZIONE - INVERNO
Ren4 IMPIANTO CLIMATIZZAZIONE - ESTATE
Ren5 ALTRI IMPIANTI
Ren6 FONTI RINNOVABILI

TERZA PAGINA
La terza pagina riporta la quantita di energia prodotta in situ ed esportata annualmente, nonché la sua tipologia.
Riporta infine, suddivise in due sezioni relative rispettivamente al fabbricato e agli impianti, i dati di maggior dettaglio alla base del calcolo.

i




Servizio Infrastrutture Trasporti Energia
PF Efficienza Energetica e Fonti Rinnovabili

RICEVUTA AVVENUTA TRASMISSIONE 2016-26580

Il certificatore: GIGLIONI GABRIELE
iscritto all' albo / collegio: INGEGNERE
numefo di iscrizione: 739
Sezione albo / collegio: PESARO E URBINO

ha trasmesso alla Regione Marche con protocollo
n.

0528997|28/07/2016]R_MARCHE|GRM|EFR|A|440.110.10/2016/EFR/15
I'attestato di prestazione energetica dell'immobile sito
nel Comune: Pesaro
indirizzo: CORRIDOIO K - VIA DELLE ESPOSIZIONI S.N.C.

Provincia: PS -CAP 6112x

avente i seguenti dati catastali :
Sezione: G479 Foglio: 23 Particella 236

Sub 16

con classe energetica: D




VALIDO FINO 27/07/2026 :
= )

D Residenziale

=1 i s
@ Non residenziale
Classificazione D.P.R. 412/93:

D Intero Edificio

E.5 Edifici adibiti ad attivita commerciali
e assimilabili: quali negozi, magazzini di
vendita all'ingrosso o al minuto,
supermercati, esposizioni

27| Unita immobiliare
[] Gruppo di unita immobiliare

Numero di unita immobiliari di cui
& composto l'edificio: 1

D Nuova costruzione

D Passaggio di proprieta

@ Locazione

D Ristrutturazione importante
D Riqualificazione energetica
]

Altro:

Regione: Marche

Comune: Pesaro

S.N.C.
Piano: TERRA

Interno:

I Coordinate GIS: 43.9017280869407 -
12.8453652172661

Indirizzo: PADIGLIONE E - VIA DELLE ESPOSIZIONI

Zona Climatica: D
Anno di costruzione: 2008

Superficie utile riscaldata (m?): 3884.22

Superficie utile raffrescata (m?): 3884.22
Volume lordo riscaldato (m?): 26217.07

Volume lordo raffrescato (m?): 26217.07

Comune catastale Sezwne

G479

[Fogiio ] [Particella [ 236

o

Subalterni

T [ W]

l‘dal |

Altri Subalterni |9

Servizi energetici presenti
"1 . s 4 7
[ Climatizzazione invernale

@1 Climatizzazione estiva

M Ventilazione meccanica 7

] Prod. acqua calda sanitaria ]

llluminazione

Trasporto di persone cose

La sezmne rlportarl indice di 'prestaznone energetlca globale non rinnovabile in funzuone del fabbricato e dei servizi energetici presenti,
nonche la prestazione energetica del fabbricato, al netto del rendimento degli impianti presenti

B

)

z:on e energetica del

m

ESTATE + Piu efficiente

“rastazione energetica Globa

Qa

=== Meno efficiente

Riferimeanti

Gli immonbili simili
avrebbero in media la
seguente
classificaziona:

CLASSE

ENERGETICA

D

Se nuovi:

EPgl,nren . NN

a\@-i

639.67 EgloY|

NV

i A
. kWh/m? anno A0y
| S




REGIONE
MARCHE

La sezione rip p
dall'immobile secondo un uso standard.

T
B

A AN

@ Eergla elettrica da rete

Prestazioni energetiche degli impianti e stima dei consumi di energia

Indice della prestazione

Gas naturale

energetica non rinnovabile
EPgl,nren

GPL

kWh/m? anno

Carbone

Gasolio e Olio combustibile

639.67

Biomasse solide

Indice della prestazione

Biomasse liquide

energetica rinnovabile
EPgl,ren

Biomasse gassose

kWh/m? anno

Solare fotovoltaico

Solare termico

27715

Eolico

Emissioni di CO,

Teleriscaldamento

Kg/m? anno

Teleraffrescamento

14211

Altro (specificare)

La sezione riporta gli interventi raccomandati e la stima dei risultati conseguibili, con il singolo intervento o con la realizzazione dellinsieme
di essi, esprimendo una valutazione di massima del potenziale di miglioramento dell'edificio o immobile oggetto dell'attestato di prestazione

energetica.

—

TIPO DI INTERVENTO

Comporta una

Tempo di ritorno

CLASSE
ENERGETICA
raggiungibile se si

Classe energetica J € S
realizzano tutti gli

Codice Ristrutturazion | dellinvestimento {raggiungibile con l'intervento .
RACCOMANDATO e importante anni gg(Engl,nren kWh/m? anno) interventi .
raccomandati

Ren6 | Installazione impianto solare fotovoltaico No 12 D (629.65 kWh/m? anno)




V - Volume riscaldato 26217.07 m?
S - Superficie disperdente 9363.49 m2
Rapporto S/V 0.3572
EPH,nd 317.15 kWh/m? anno
Asol,est /Asup utile 0.0273 T
0.287 W/m2 K

YiE




DATI Bl DEFFAGHIO BEGELIMPIANTI

1

579

VALIDO FINO: 27/67/2026

=i

| Codice e § i it [
Annodi | catesto Vettore Potenza | Efficienza | e
Tipo di impianto installazione |régionale | energetico 'Nominale | media | EPren | EPnren
\impianti utilizzato kw | stagionale | : e
. termici
1 - HP elettrica aria-aria 2000 Energia eleflricada [ 14¢
2 - HP elettrica aria-aria 2000 Ensrgia reelfemica da 146
g
Glimaliezacions 2.32nH | 155.91 | 136.65
3 - HP elettrica aria-aria 2000 Energa reelteettrlca da 146
4 - HP elettrica aria-aria 2000 Energia ;’g"ica da 146
1 - HP elettrica aria-aria 2000 Energiareelgtrica da 213
2 - HP elettrica aria-aria 2000 Energia ri'gtrica da 213
limatizzaziol
i 0.04nC| 203 | 84.24
3 - HP elettrica aria-aria 2000 Ensrgiasiliese | 218
4 - HP elettrica aria-aria 2000 Enimin re;ltzttrica e 213
Produzione Acqua
calda sanitaria
Impianti Combinati
1- HP elettrica aria-aria 2000 Eneralaskitieads [ 425
Produzione da Fonti
Rinnovabili Erardia sletiricad
2 - HP elettrica aria-aria 2000 e S 146
Ventilazione
Meccanica
llluminazione 1 - Lampade fluorescenti 2000 Energiar‘z'fémca da 8 7.66 31.78
Trasporto di Persone
o Cose




EVHGEIORAMENT

La sezione riporta informazioni sulle opportunita, anche in termini di strumenti di sostegno nazionali o locali, legate all'esecuzione di
diagnosi energetiche e interventi di riqualificazione energetica, comprese le ristrutturazioni importanti.

D Ente / Organismo pubblico @ Tecnico abilitato D Organismo/Sacieta
Nome e Cognome GIGLIONI GABRIELE
Indirizzo VIA PELLIPARIO, 45, URBINO (PU)
E-mail giglioni@alice.it
Telefono 3336029219
Titolo INGEGNERE
Ordine/lscrizione PESARO E URBINO / 739
Dichiarazione di indipendenza B e

con indipendenza ed imparzialita di giudizio I'atlivita di Soggello Certificatore per il sistema edificio/impianto
DICHIARA l'assenza di conflitlo di inleressi, Ira |'allro espressa altraverso il non coinvolgimento diretlo o
indirello con i produtlori dei maleriali e dei componenti in esso incorporali, nonché rispetto ai vantaggi che
possano derivarne al richiedente, e di non essere ne' coniuge, ne' parente fino al quarto grado del proprietario,
ai sensi del comma b), arl. 3 del DPR 16 aprile 2013, n. 75

Informazioni aggiuntive

Sl
]
Il software utilizzato risponde ai requisiti di rispondenza e garanzia di scostamento massimo dei risultati conseguiti S|
rispetto ai valori ottenuti per mezzo dello strumento di riferimento nazionale?
Ai fini della redazione del presente attestato & stato utilizzato un software che impieghi un metodo di calcolo NO
semplificato?

Il presente attestato e reso, dal sottoscritto, in forma di dichiarazione sostitutiva di atto notorio ai sensi dell'articolo 47 del D.P.R. 4¢57/2090
e dell'articolo 15, comma 1 del D.Lgs 192/2005 cosi come madificato dall'articolo 12 del D.L 63/2013 *,:5:'/’

Ui
Firma e timbro del tecnico o firma digitale 1

Data di emissione: 28/07/2016



MARCHE [

A COMPIFAZIGONE

Il presente documento attesta la prestazione e la classe energetica dell'edificio o dell'unita immobiliare, ovvero la quantita di energia
necessaria ad assicurare il comfort attraverso i diversi servizi erogati dai sistemi tecnici presenti, in condizioni convenzionali d'uso. Al fine di
individuare le potenzialita di miglioramento della prestazione energetica, I'attestato riporta informazioni specifiche sulle prestazioni
energetiche del fabbricato e degli impianti. Viene altresi indicata la classe energetica pil elevata raggiungibile in caso di realizzazione delle
misure migliorative consigliate, cosi come descritte nella sezione “raccomandazioni” (pag.2).

PRIMA PAGINA

Informazioni generali: tra le informazioni generali & riportata la motivazione alla base della redazione dell’APE. Nell'ambito del periodo di
validita, cié non preclude I'uso dell’APE stesso per i fini di legge, anche se differenti da quelli ivi indicati.

Prestazione energetica globale (EPgl,nren) : fabbisogno annuale di energia primaria non rinnovabile relativa a tutti i servizi erogati dai
sistemi tecnici presenti, in base al quale ¢ identificata la classe di prestazione dell'edificio in una scala da A4 (edificio pil efficiente) a G
(edificio meno efficiente).

Prestazione energetica del fabbricato: indice qualitativo del fabbisogno di energia necessario per il soddisfacimento del confort interno,
indipendente dalla tipologia e dal rendimento degli impianti presenti. Tale indice da un'indicazione di come I'edificio, d'estate e d'inverno,
isola termicamente gli ambienti interni rispetto allambiente esterno. La scala di valutazione qualitativa utilizzata osserva il seguente criterio:

QUALITA’ ALTA O_(i QUALITA’ MEDIA @ QUALITA' BASSA

| valori di soglia per la definizione del livello di qualita, suddivisi per tipo di indicatore, sono riportati nelle Linee guida per l'attestazione
energetica degli edifici di cui al decreto previsto dall'articolo 6, comma 12 del d.Igs. 192/2005.

Edificio a energia quasi zero: edificio ad altissima prestazione energetica, calcolata conformemente alle disposizioni del decreto
legislativo 19 agosto 2005, n. 192 e del decreto ministeriale sui requisiti minimi previsto dall'articolo 4, comma 1 del d.Igs. 192/2005. Il
fabbisogno energetico molto basso o quasi nullo & coperto in misura significativa da energia da fonti rinnovabili, pro-dotta all'interno del
confine del sistema (in situ). Una spunta sull'apposito spazio adiacente alla scala di classificazione indica 'appartenenza dell'edificio
oggetto del’APE a questa categoria.

Riferimenti: raffronto con l'indice di prestazione globale non rinnovabile di un edificio simile ma dotato dei requisiti minimi degli edifici
nuovi, nonché con la media degli indici di prestazione degli edifici esistenti simili, ovvero contraddistinti da stessa tipologia d'uso, tipologia
costruttiva, zona climatica, dimensioni ed esposizione di quello oggetto dell'attestato.

SECONDA PAGINA

Prestazioni energetiche degli impianti e consumi stimati: la sezione riporta I'indice di prestazione energetica rinnovabile e non rinnovabile
dell'immobile oggetto di attestazione. Tali indici informano sulla percentuale di energia rinnovabile utilizzata dall'immobile rispetto al totale.
La sezione riporta infine una stima del quantitativo di energia consumata annualmente dall'immobile secondo un uso standard, suddivisi
per tipologia di fonte energetica utilizzata.

Raccomandazioni: di seguito si riporta la tabella che classifica le tipologie di intervento raccomandate per la riqualificazione e-nergetica e la

ristrutturazione importante.

RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA E RISTRUTTURAZIONE IMPORTANTE EDIFICIO / UNITA' IMMOBILIARE - Tabella dei Codici

F Codice TIPO DI INTERVENTO
Ren1 FABBRICATO - INVOLUCRO OPACO
Ren2 FABBRICATO - INVOLUCRO TRASPARENTE
Ren3 IMPIANTO CLIMATIZZAZIONE - INVERNO
Ren4 IMPIANTO CLIMATIZZAZIONE - ESTATE
Ren5 ALTRI IMPIANTI
Ren6 FONTI RINNOVABILI
TERZA PAGINA

La terza pagina riporta la quantita di energia prodotta in situ ed esportata annualmente, nonché la sua tipologia.
Riporta infine, suddivise in due sezioni relative rispettivamente al fabbricato e agli impianti, i dati di maggior dettaglio-alla base‘del cal .




‘ﬁ&' Servizio Infrastrutture Trasporti Energia
: | PF Efficienza Energetica e Fonti Rinnovabili

RICEVUTA AVVENUTA TRASMISSIONE 2016-26579

Il certificatore: GIGLIONI GABRIELE
iscritto all' albo / collegio: INGEGNERE

numero di iscrizione: 739

Sezione albo / collegio: PESARO E URBINO

ha trasmesso alla Regione Marche con protocollo
n.

0528981)28/07/2016]R_MARCHE|GRM|EFR|A|440.110.10/2016/EFR/15
I'attestato di prestazione energetica dell'immobile sito
nel Comune: Pesaro

indirizzo: PADIGLIONE E - VIA DELLE ESPOSIZIONI S.N.C.

Provincia: PS -CAP 6112x

avente i seguenti dati catastali :
Sezione: G479 Foglio: 23 Particella 236

Sub 9

con classe energetica: D




